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MILJIGLABORATORIUM A/S

Analyserapport

Rekvirent: Bjerge Strands Vandvark Sagsnavn: Bjerge Strands Vandvaerk
Forenklet kontrol
Kirkevangen 16
4281 Gerlev
Att.: Rudi Povlsen

Prover modtaget: 16-09-2010 Analyse pabegyndt: 16-09-2010 Rapportdato: 23-09-2010
Rapport nr.: 1037-716
Antal prover: 1 Opbevaring: P4 kel Bilag: 0
Lab. nr. 1037-716-01
Provetype Drikkevand
Emballage: ok
Provetager: Hejvang
Provetager id: LMA
Udtaget fra dato: 16-09-2010
kl: 07:10
Prove ID Osvejen 30
campingplads
feelleskokken
kokkenhane Detek-
til hejre tions-  Usikker-
Parameter Minimum Maksimum Enhed Metode granse hed &
Provetagning, kemi Stikprove DS/ISO 5667-5:2006
Provetagning, mikrobiologi Stikprove 1SO 19458:2006
Farve Ingen Subjektiv vurdering*
Lugt Ingen lugt Subjektiv vurdering*
Smag Normal Subjektiv vurdering*
Udseende Klar Subjektiv vurdering*
Temperatur 15.2 °C SM 2550:2005, Felt +-1
pH 7.6 T T DS 287:1978, Felt F-0,1
Ledningsevne 71,9 mS/m DS/EN 27888:2003, Felt 1 +-6%
Tt 8.4 5 mg/l DS/EN 25814:2003, Felt 02 +-10%
Bor 150 1000 ngl DS 259 1) 20 +-75%
Arsen 1,1 5 ug/l ICP-MS 1) 0,1 +-33%
Nikkel 0,2 20 ngll ICP-MS 1) 01 +-106%
Jern 0,037 0,2 mg/l DS/EN ISO 11885:2009 0,001 +-10 %
Coliforme bakterier <1 im. cfw/100 ml Colilert, SM 9223:2005 1 +-0314(lg)
Eschericia coli (E. coli) <1 im. cfu/100 ml Colilert, SM 9223:2005 1 +-0314(lg)
Kimtal 22 °C 11 200 cfu/ml DS/EN ISO 6222:2000 1 +/- 0,300(1g)
'|Betegnelser:

o Ekspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2. Resultater med vaerdier i intervallet fra detektionsgraensen til 10x detektionsgransen,
kan vare pahzftet en analyseusikkerhed p4 op til +/- 50 %. * Ikke akkrediteret. i.m. Ikke malelig.

Ledningsevnen er malt ved angiven temperatur og veerdien korrigeret til 25°C ved hjlp af temperaturkompensering.

Min. og max.-verdier iflg. Bekendtgerelse nr. 1449 af 11/12/2007.

Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen folger “Drikkevandsbekendtgerelsen” nr. 1449 af 11. December 2007.

1) Analysen er udfort af andet akkrediteret laboratorium DANAK nr.: 401

Rapport sendes med post til:
Bjerge Strands Vandverk, Rudi Povlsen, Kirkevangen 16, 4281 Gerlev

Rapport sendes pr. E-mail til:
Bjerge Strands Vandverk, Rudi Povlsen, rudi.povisen@mail.dk
Kalundborg Kommune, Plan, Byg & Milje, Kalundborg Kommune e-mail, plan.byg.miljo@kalundborg.dk

Prevningsresultate: @lder kun for de provede emner/delmengder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse ma rapporten kun gengives i sin helhed.
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